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前　　言

　　本文件按照ＧＢ／Ｔ１．１—２０２０《标准化工作导则　第１部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

本文件代替ＧＢ５７４９—２００６《生活饮用水卫生标准》，与ＧＢ５７４９—２００６相比，除结构调整和编辑性

改动外，主要技术变化如下。

ａ）　水质指标由ＧＢ５７４９—２００６的１０６项调整为９７项，包括常规指标４３项和扩展指标５４项（见

第４章）。其中：

●　增加了４项指标，包括高氯酸盐、乙草胺、２甲基异莰醇、土臭素；

●　删除了１３项指标，包括耐热大肠菌群、三氯乙醛、硫化物、氯化氰（以ＣＮ
－计）、六六六（总

量）、对硫磷、甲基对硫磷、林丹、滴滴涕、甲醛、１，１，１三氯乙烷、１，２二氯苯、乙苯；

●　更改了３项指标的名称，包括耗氧量（ＣＯＤＭｎ法，以 Ｏ２ 计）名称修改为高锰酸盐指数（以

Ｏ２ 计）、氨氮（以Ｎ计）名称修改为氨（以 Ｎ计）、１，２二氯乙烯名称修改为１，２二氯乙烯

（总量）；

●　更改了８项指标的限值，包括硝酸盐（以Ｎ计）、浑浊度、高锰酸盐指数（以Ｏ２ 计）、游离氯、

硼、氯乙烯、三氯乙烯、乐果；

●　增加了总β放射性指标进行核素分析评价的具体要求及微囊藻毒素ＬＲ指标的适用情况；

●　删除了小型集中式供水和分散式供水部分水质指标及限值的暂行规定（见２００６年版的

第４章）。

ｂ）　水质参考指标由ＧＢ５７４９—２００６的２８项调整为５５项（见附录Ａ）。其中：

●　增加了２９项指标，包括钒、六六六（总量）、对硫磷、甲基对硫磷、林丹、滴滴涕、敌百虫、甲基硫

菌灵、稻瘟灵、氟乐灵、甲霜灵、西草净、乙酰甲胺磷、甲醛、三氯乙醛、氯化氰（以ＣＮ－计）、亚

硝基二甲胺、碘乙酸、１，１，１三氯乙烷、乙苯、１，２二氯苯、全氟辛酸、全氟辛烷磺酸、二甲基二

硫醚、二甲基三硫醚、碘化物、硫化物、铀、镭２２６；

●　删除了２项指标，包括２甲基异莰醇、土臭素；

●　更改了３项指标的名称，包括二溴乙烯名称修改为１，２二溴乙烷、亚硝酸盐名称修改为亚

硝酸盐（以Ｎ计）、石棉（＞１０μｍ）名称修改为石棉（纤维＞１０μｍ）；

●　更改了１项指标的限值，为石油类（总量）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国国家卫生健康委员会提出并归口。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

———１９８５年首次发布为ＧＢ５７４９—１９８５，２００６年第一次修订；

———本次为第二次修订。
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生活饮用水卫生标准

１　范围

本文件规定了生活饮用水水质要求、生活饮用水水源水质要求、集中式供水单位卫生要求、二次供

水卫生要求、涉及饮用水卫生安全的产品卫生要求、水质检验方法。

本文件适用于各类生活饮用水。

２　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于

本文件。

ＧＢ３８３８　地表水环境质量标准

ＧＢ／Ｔ５７５０．１～ＧＢ／Ｔ５７５０．１３　生活饮用水标准检验方法

ＧＢ／Ｔ１４８４８—２０１７　地下水质量标准

ＧＢ１７０５１　二次供水设施卫生规范

ＧＢ／Ｔ１７２１８—１９９８　饮用水化学处理剂卫生安全性评价

ＧＢ／Ｔ１７２１９—１９９８　生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

３．１

生活饮用水　犱狉犻狀犽犻狀犵狑犪狋犲狉

供人生活的饮水和用水。

３．２

集中式供水　犮犲狀狋狉犪犾犻狕犲犱狑犪狋犲狉狊狌狆狆犾狔

自水源集中取水，通过输配水管网送到用户或者公共取水点的供水方式。

３．３

小型集中式供水　狊犿犪犾犾犮犲狀狋狉犪犾犻狕犲犱狑犪狋犲狉狊狌狆狆犾狔

设计日供水量在１０００ｍ３ 以下或供水人口在１万人以下的集中式供水。

３．４

分散式供水　犱犲犮犲狀狋狉犪犾犻狕犲犱狑犪狋犲狉狊狌狆狆犾狔

用户直接从水源取水，未经任何处理或仅有简易设施处理的供水方式。

３．５

出厂水　犳犻狀犻狊犺犲犱狑犪狋犲狉

集中式供水单位完成处理工艺流程后即将进入输配水管网的水。

３．６

末梢水　狋犪狆狑犪狋犲狉

出厂水经输配水管网输送至用户水龙头的水。

１
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３．７

常规指标　狉犲犵狌犾犪狉犻狀犱犻犮犲狊

反映生活饮用水水质基本状况的指标。

３．８

扩展指标　犲狓狆犪狀犱犲犱犻狀犱犻犮犲狊

反映地区生活饮用水水质特征及在一定时间内或特殊情况下水质状况的指标。

４　生活饮用水水质要求

４．１　生活饮用水水质应符合下列基本要求，保证用户饮用安全：

ａ）　生活饮用水中不应含有病原微生物；

ｂ）　生活饮用水中化学物质不应危害人体健康；

ｃ）　生活饮用水中放射性物质不应危害人体健康；

ｄ）　生活饮用水的感官性状良好；

ｅ）　生活饮用水应经消毒处理。

４．２　生活饮用水水质应符合表１和表３要求。出厂水和末梢水中消毒剂限值、消毒剂余量均应符合

表２要求。

注：当生活饮用水中含有附录Ａ所列指标时，可参考表Ａ．１中该指标的限值评价。

表１　生活饮用水水质常规指标及限值

序号 指标 限值

一、微生物指标

１ 总大肠菌群／（ＭＰＮ／１００ｍＬ或ＣＦＵ／１００ｍＬ）ａ 不应检出

２ 大肠埃希氏菌／（ＭＰＮ／１００ｍＬ或ＣＦＵ／１００ｍＬ）ａ 不应检出

３ 菌落总数／（ＭＰＮ／ｍＬ或ＣＦＵ／ｍＬ）ｂ １００

二、毒理指标

４ 砷／（ｍｇ／Ｌ） ０．０１

５ 镉／（ｍｇ／Ｌ） ０．００５

６ 铬（六价）／（ｍｇ／Ｌ） ０．０５

７ 铅／（ｍｇ／Ｌ） ０．０１

８ 汞／（ｍｇ／Ｌ） ０．００１

９ 氰化物／（ｍｇ／Ｌ） ０．０５

１０ 氟化物／（ｍｇ／Ｌ）
ｂ １．０

１１ 硝酸盐（以Ｎ计）／（ｍｇ／Ｌ）
ｂ １０

１２ 三氯甲烷／（ｍｇ／Ｌ）
ｃ ０．０６

１３ 一氯二溴甲烷／（ｍｇ／Ｌ）
ｃ ０．１

２
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表１　生活饮用水水质常规指标及限值 （续）

序号 指标 限值

１４ 二氯一溴甲烷／（ｍｇ／Ｌ）
ｃ ０．０６

１５ 三溴甲烷／（ｍｇ／Ｌ）
ｃ ０．１

１６
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总

和）ｃ

该类化合物中各种化合物

的实测浓度与其各自限值的

比值之和不超过１

１７ 二氯乙酸／（ｍｇ／Ｌ）
ｃ ０．０５

１８ 三氯乙酸／（ｍｇ／Ｌ）
ｃ ０．１

１９ 溴酸盐／（ｍｇ／Ｌ）
ｃ ０．０１

２０ 亚氯酸盐／（ｍｇ／Ｌ）
ｃ ０．７

２１ 氯酸盐／（ｍｇ／Ｌ）
ｃ ０．７

三、感官性状和一般化学指标ｄ

２２ 色度（铂钴色度单位）／度 １５

２３ 浑浊度（散射浑浊度单位）／ＮＴＵｂ １

２４ 臭和味 无异臭、异味

２５ 肉眼可见物 无

２６ ｐＨ 不小于６．５且不大于８．５

２７ 铝／（ｍｇ／Ｌ） ０．２

２８ 铁／（ｍｇ／Ｌ） ０．３

２９ 锰／（ｍｇ／Ｌ） ０．１

３０ 铜／（ｍｇ／Ｌ） １．０

３１ 锌／（ｍｇ／Ｌ） １．０

３２ 氯化物／（ｍｇ／Ｌ） ２５０

３３ 硫酸盐／（ｍｇ／Ｌ） ２５０

３４ 溶解性总固体／（ｍｇ／Ｌ） １０００

３５ 总硬度（以ＣａＣＯ３ 计）／（ｍｇ／Ｌ） ４５０

３６ 高锰酸盐指数（以Ｏ２ 计）／（ｍｇ／Ｌ） ３

３７ 氨（以Ｎ计）／（ｍｇ／Ｌ） ０．５

四、放射性指标ｅ

３８ 总α放射性／（Ｂｑ／Ｌ） ０．５（指导值）

３
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表１　生活饮用水水质常规指标及限值 （续）

序号 指标 限值

３９ 总β放射性／（Ｂｑ／Ｌ） １（指导值）

　　
ａ
ＭＰＮ表示最可能数；ＣＦＵ表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌；当水

样未检出总大肠菌群时，不必检验大肠埃希氏菌。

ｂ 小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，菌落总数指标限值按５００ＭＰＮ／ｍＬ或５００ＣＦＵ／ｍＬ

执行，氟化物指标限值按１．２ｍｇ／Ｌ执行，硝酸盐（以 Ｎ计）指标限值按２０ｍｇ／Ｌ执行，浑浊度指标限值按

３ＮＴＵ执行。

ｃ 水处理工艺流程中预氧化或消毒方式：

———采用液氯、次氯酸钙及氯胺时，应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯

乙酸、三氯乙酸；

———采用次氯酸钠时，应测定三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙

酸、氯酸盐；

———采用臭氧时，应测定溴酸盐；

———采用二氧化氯时，应测定亚氯酸盐；

———采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时，应测定亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲

烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸；

———当原水中含有上述污染物，可能导致出厂水和末梢水的超标风险时，无论采用何种预氧化或消毒方式，都

应对其进行测定。

ｄ 当发生影响水质的突发公共事件时，经风险评估，感官性状和一般化学指标可暂时适当放宽。

ｅ 放射性指标超过指导值（总β放射性扣除
４０Ｋ后仍然大于１Ｂｑ／Ｌ），应进行核素分析和评价，判定能否饮用。

表２　生活饮用水消毒剂常规指标及要求

序号 指标
与水接触时间／

ｍｉｎ

出厂水和末梢水

限值／（ｍｇ／Ｌ）

出厂水余量／

（ｍｇ／Ｌ）

末梢水余量／

（ｍｇ／Ｌ）

４０ 游离氯ａ，ｄ ≥３０ ≤２ ≥０．３ ≥０．０５

４１ 总氯ｂ
≥１２０ ≤３ ≥０．５ ≥０．０５

４２ 臭氧ｃ ≥１２ ≤０．３ —

≥０．０２

如采用其他协同消毒方

式，消毒剂限值及余量

应满足相应要求

４３ 二氧化氯ｄ
≥３０ ≤０．８ ≥０．１ ≥０．０２

　　
ａ 采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时，应测定游离氯。

ｂ 采用氯胺消毒方式时，应测定总氯。

ｃ 采用臭氧消毒方式时，应测定臭氧。

ｄ 采用二氧化氯消毒方式时，应测定二氧化氯；采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，应测定二氧化

氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。

４
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表３　生活饮用水水质扩展指标及限值

序号 指标 限值

一、微生物指标

４４ 贾第鞭毛虫／（个／１０Ｌ） ＜１

４５ 隐孢子虫／（个／１０Ｌ） ＜１

二、毒理指标

４６ 锑／（ｍｇ／Ｌ） ０．００５

４７ 钡／（ｍｇ／Ｌ） ０．７

４８ 铍／（ｍｇ／Ｌ） ０．００２

４９ 硼／（ｍｇ／Ｌ） １．０

５０ 钼／（ｍｇ／Ｌ） ０．０７

５１ 镍／（ｍｇ／Ｌ） ０．０２

５２ 银／（ｍｇ／Ｌ） ０．０５

５３ 铊／（ｍｇ／Ｌ） ０．０００１

５４ 硒／（ｍｇ／Ｌ） ０．０１

５５ 高氯酸盐／（ｍｇ／Ｌ） ０．０７

５６ 二氯甲烷／（ｍｇ／Ｌ） ０．０２

５７ １，２二氯乙烷／（ｍｇ／Ｌ） ０．０３

５８ 四氯化碳／（ｍｇ／Ｌ） ０．００２

５９ 氯乙烯／（ｍｇ／Ｌ） ０．００１

６０ １，１二氯乙烯／（ｍｇ／Ｌ） ０．０３

６１ １，２二氯乙烯（总量）／（ｍｇ／Ｌ） ０．０５

６２ 三氯乙烯／（ｍｇ／Ｌ） ０．０２

６３ 四氯乙烯／（ｍｇ／Ｌ） ０．０４

６４ 六氯丁二烯／（ｍｇ／Ｌ） ０．０００６

６５ 苯／（ｍｇ／Ｌ） ０．０１

６６ 甲苯／（ｍｇ／Ｌ） ０．７

６７ 二甲苯（总量）／（ｍｇ／Ｌ） ０．５

６８ 苯乙烯／（ｍｇ／Ｌ） ０．０２

６９ 氯苯／（ｍｇ／Ｌ） ０．３

７０ １，４二氯苯／（ｍｇ／Ｌ） ０．３

７１ 三氯苯（总量）／（ｍｇ／Ｌ） ０．０２

７２ 六氯苯／（ｍｇ／Ｌ） ０．００１

７３ 七氯／（ｍｇ／Ｌ） ０．０００４

７４ 马拉硫磷／（ｍｇ／Ｌ） ０．２５

７５ 乐果／（ｍｇ／Ｌ） ０．００６
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表３　生活饮用水水质扩展指标及限值 （续）

序号 指标 限值

７６ 灭草松／（ｍｇ／Ｌ） ０．３

７７ 百菌清／（ｍｇ／Ｌ） ０．０１

７８ 呋喃丹／（ｍｇ／Ｌ） ０．００７

７９ 毒死蜱／（ｍｇ／Ｌ） ０．０３

８０ 草甘膦／（ｍｇ／Ｌ） ０．７

８１ 敌敌畏／（ｍｇ／Ｌ） ０．００１

８２ 莠去津／（ｍｇ／Ｌ） ０．００２

８３ 溴氰菊酯／（ｍｇ／Ｌ） ０．０２

８４ ２，４滴／（ｍｇ／Ｌ） ０．０３

８５ 乙草胺／（ｍｇ／Ｌ） ０．０２

８６ 五氯酚／（ｍｇ／Ｌ） ０．００９

８７ ２，４，６三氯酚／（ｍｇ／Ｌ） ０．２

８８ 苯并（ａ）芘／（ｍｇ／Ｌ） ０．００００１

８９ 邻苯二甲酸二（２乙基己基）酯／（ｍｇ／Ｌ） ０．００８

９０ 丙烯酰胺／（ｍｇ／Ｌ） ０．０００５

９１ 环氧氯丙烷／（ｍｇ／Ｌ） ０．０００４

９２ 微囊藻毒素ＬＲ（藻类暴发情况发生时）／（ｍｇ／Ｌ） ０．００１

三、感官性状和一般化学指标ａ

９３ 钠／（ｍｇ／Ｌ） ２００

９４ 挥发酚类（以苯酚计）／（ｍｇ／Ｌ） ０．００２

９５ 阴离子合成洗涤剂／（ｍｇ／Ｌ） ０．３

９６ ２甲基异莰醇／（ｍｇ／Ｌ） ０．００００１

９７ 土臭素／（ｍｇ／Ｌ） ０．００００１

　　
ａ 当发生影响水质的突发公共事件时，经风险评估，感官性状和一般化学指标可暂时适当放宽。

５　生活饮用水水源水质要求

５．１　采用地表水为生活饮用水水源时，水源水质应符合ＧＢ３８３８要求。

５．２　采用地下水为生活饮用水水源时，水源水质应符合ＧＢ／Ｔ１４８４８—２０１７中第４章的要求。

５．３　水源水质不能满足５．１或５．２要求，不宜作为生活饮用水水源。但限于条件限制需加以利用时，应

采用相应的净水工艺进行处理，处理后的水质应满足本文件要求。

６　集中式供水单位卫生要求

集中式供水单位卫生要求应符合《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》规定。

６
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７　二次供水卫生要求

二次供水的设施和处理要求应符合ＧＢ１７０５１规定。

８　涉及饮用水卫生安全的产品卫生要求

８．１　处理生活饮用水采用的絮凝、助凝、消毒、氧化、吸附、ｐＨ调节、防锈、阻垢等化学处理剂不应污染

生活饮用水，应符合ＧＢ／Ｔ１７２１８—１９９８中第３章的规定；消毒剂和消毒设备应符合《生活饮用水消毒

剂和消毒设备卫生安全评价规范（试行）》规定。

８．２　生活饮用水的输配水设备、防护材料和水处理材料不应污染生活饮用水，应符合ＧＢ／Ｔ１７２１９—

１９９８中第３章的规定。

９　水质检验方法

各指标水质检验的基本原则和要求按照ＧＢ／Ｔ５７５０．１执行，水样的采集与保存按照ＧＢ／Ｔ５７５０．２

执行，水质分析质量控制按照ＧＢ／Ｔ５７５０．３执行，对应的检验方法按照ＧＢ／Ｔ５７５０．４～ＧＢ／Ｔ５７５０．１３

执行。
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附　录　犃

（资料性）

生活饮用水水质参考指标及限值

　　生活饮用水水质参考指标及限值见表Ａ．１。

表犃．１　生活饮用水水质参考指标及限值

序号 指标 限值

１ 肠球菌／（ＣＦＵ／１００ｍＬ或 ＭＰＮ／１００ｍＬ） 不应检出

２ 产气荚膜梭状芽孢杆菌／（ＣＦＵ／１００ｍＬ） 不应检出

３ 钒／（ｍｇ／Ｌ） ０．０１

４ 氯化乙基汞／（ｍｇ／Ｌ） ０．０００１

５ 四乙基铅／（ｍｇ／Ｌ） ０．０００１

６ 六六六（总量）／（ｍｇ／Ｌ） ０．００５

７ 对硫磷／（ｍｇ／Ｌ） ０．００３

８ 甲基对硫磷／（ｍｇ／Ｌ） ０．００９

９ 林丹／（ｍｇ／Ｌ） ０．００２

１０ 滴滴涕／（ｍｇ／Ｌ） ０．００１

１１ 敌百虫／（ｍｇ／Ｌ） ０．０５

１２ 甲基硫菌灵／（ｍｇ／Ｌ） ０．３

１３ 稻瘟灵／（ｍｇ／Ｌ） ０．３

１４ 氟乐灵／（ｍｇ／Ｌ） ０．０２

１５ 甲霜灵／（ｍｇ／Ｌ） ０．０５

１６ 西草净／（ｍｇ／Ｌ） ０．０３

１７ 乙酰甲胺磷／（ｍｇ／Ｌ） ０．０８

１８ 甲醛／（ｍｇ／Ｌ） ０．９

１９ 三氯乙醛／（ｍｇ／Ｌ） ０．１

２０ 氯化氰（以ＣＮ－计）／（ｍｇ／Ｌ） ０．０７

２１ 亚硝基二甲胺／（ｍｇ／Ｌ） ０．０００１

２２ 碘乙酸／（ｍｇ／Ｌ） ０．０２

２３ １，１，１三氯乙烷／（ｍｇ／Ｌ） ２

２４ １，２二溴乙烷／（ｍｇ／Ｌ） ０．００００５

２５ 五氯丙烷／（ｍｇ／Ｌ） ０．０３

２６ 乙苯／（ｍｇ／Ｌ） ０．３

２７ １，２二氯苯／（ｍｇ／Ｌ） １

２８ 硝基苯／（ｍｇ／Ｌ） ０．０１７

２９ 双酚Ａ／（ｍｇ／Ｌ） ０．０１
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表犃．１　生活饮用水水质参考指标及限值 （续）

序号 指标 限值

３０ 丙烯腈／（ｍｇ／Ｌ） ０．１

３１ 丙烯醛／（ｍｇ／Ｌ） ０．１

３２ 戊二醛／（ｍｇ／Ｌ） ０．０７

３３ 二（２乙基己基）己二酸酯／（ｍｇ／Ｌ） ０．４

３４ 邻苯二甲酸二乙酯／（ｍｇ／Ｌ） ０．３

３５ 邻苯二甲酸二丁酯／（ｍｇ／Ｌ） ０．００３

３６ 多环芳烃（总量）／（ｍｇ／Ｌ） ０．００２

３７ 多氯联苯（总量）／（ｍｇ／Ｌ） ０．０００５

３８ 二 英（２，３，７，８四氯二苯并对二 英）／（ｍｇ／Ｌ） ０．０００００００３

３９ 全氟辛酸／（ｍｇ／Ｌ） ０．００００８

４０ 全氟辛烷磺酸／（ｍｇ／Ｌ） ０．００００４

４１ 丙烯酸／（ｍｇ／Ｌ） ０．５

４２ 环烷酸／（ｍｇ／Ｌ） １．０

４３ 丁基黄原酸／（ｍｇ／Ｌ） ０．００１

４４ β萘酚／（ｍｇ／Ｌ） ０．４

４５ 二甲基二硫醚／（ｍｇ／Ｌ） ０．００００３

４６ 二甲基三硫醚／（ｍｇ／Ｌ） ０．００００３

４７ 苯甲醚／（ｍｇ／Ｌ） ０．０５

４８ 石油类（总量）／（ｍｇ／Ｌ） ０．０５

４９ 总有机碳／（ｍｇ／Ｌ） ５

５０ 碘化物／（ｍｇ／Ｌ） ０．１

５１ 硫化物／（ｍｇ／Ｌ） ０．０２

５２ 亚硝酸盐（以Ｎ计）／（ｍｇ／Ｌ） １

５３ 石棉（纤维＞１０μｍ）／（万个／Ｌ） ７００

５４ 铀／（ｍｇ／Ｌ） ０．０３

５５ 镭２２６／（Ｂｑ／Ｌ） １
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